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UTVAR KONTROLY KVALITY VODY (UKKV), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10

ODDELENI LABORATORNI KONTROLY KARANY (OLK Karany), HLAVNI 22, 250 75 KARANY - pracoviste UV Sojovice
tel.: 326 990 884, fax: 326 990 805

UKKV JE AKREDITOVAN GESKYM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, 0.p.s. PODLE GSN EN ISO/IEC 17025:2005

ZKUSEBNI LABORATOR &. 1247

Protokol o zkousce ¢. 2618/2014

Druh vzorku: Pitha voda

Pocet stran protokolu: 2

Cislo vzorku: 2618
Zakaznik: Obecni Gfad Stratov

¢.p. 90, 289 22 Lysa nad Labem
Datum odbéru: 26.8.2014 10:10
Misto odbéru: OU - Stratov 90 - kuchyrika
Poznamka: zdroj - $1
Odebral: Dolanska Hana, UKKV
Datum pfijmu: 26.8.2014 11.00
Datum analyzy: 26.8.2014 - 27.8.2014

Odbér tohoto vzorku je soucasti akreditované zkusebni €innosti laboratofe.
Odbér vzorku je proveden Oddélenim laboratorni kontroly Karany podle SOP ¢. OV-1 vyjma kap. 6.2 a2 6.4 a
dle standardniho planu vzorkovani DSPK:B.12.2.

* - takto oznagené parametry a ginnosti nejsou pfedmétem akreditace.

L - Pouzité zkratky a hygienické limity odpovidaji zkratkam a hygienickym limitdm uvedenym ve vyhlasce MZd. €. 252/2004
Sb. v platném znéni (Pfiloha €. 1).

Legenda zkratek: NMH...nejvy$si mezni hodnota, MH...mezni hodnota, DH...doporu¢ena hodnota

Symbol < vyjadfuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.

Vysvétlivky:

L2 - zkouska je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Karany, Hlavni 22, 250 75 Karany, pracovisté UV Sojovice
L2t - zkouska je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Karany, na misté odbé&ru (v terénu)

Nejistota méfeni je kombinovana roz&ifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2, coz odpovida hiadiné spolehlivosti 95 %).
Nejistota méfeni nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.
U mikrobiologickych zkousek se jedna o nejistotu metody stanovenou v souladu s CSN 1SO 29201, bez zahmuti nizkych poétd.

Vysledky zkousek se vztahuji ke zkousenému vzorku. Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely bez pisemného
souhlasu UKKV.

Datum vystaveni: 28.8.2014
Za spravnost protokolu odpovida Lenka Koudelova, vedouci OLK Karany
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Protokol o zkousce ¢é. 2618/2014

Stanoveni Jednotka

Metoda

Li Stanovena

hodnota
teplota vody °C SOP &. CHA-24 L2t 5% 8,0 -12,0 17,6

dusiénany mg/| SOP ¢. CHA-12 L2 8% 50 81,4

Zakaznikam, ktefi se odvolavaji na ¢innost UKKV, ktera je pfedmétem akreditace, doporudujeme pouzivat tento text:

"Zkoudeno v Prazskych vodovodech a kanalizacich, a.s. - titvaru kontroly kvality vody, ktery je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 k fyzikaing-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkousent pitné, teplé, balené, povrchove, surové, podzemni a
odpadni vody, kall a odpad(, vody z technologickych mezistupiiti (mezioperadni vody) a vody ke koupani véetné samostatného vzorkovani a

k rozborim provoznich chemikalif, zkuSebni laboratof &. 1247."

Kombinovana znacka ILAC MRA uvedena na Protokole o zkoudce nesmi byt zakazniky déle pouzivana.

Pfiloha: Posouzeni vysledku analyzy vzorku &. 2618/2014
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UTVAR KONTROLY KVALITY VODY (UKKV), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10
ODDELENI LABORATORNI KONTROLY KARANY (OLK Karany), HLAVNI 22, 250 75 KARANY- pracovisté UV Sojovice
tel.: 326 990 884, fax: 326 990 805

UKKV JE AKREDITOVAN CESKYM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, 0.p.s. PODLE CSN EN ISO/IEC 17025:2005
ZKUSEBNI LABORATOR ¢&. 1247

Posouzeni vysledku analyzy vzorku ¢.2618/2014
pfiloha Protokolu o zkou$ce €. 2618/2014

Druh vzorku: Pitna voda
Cislo vzorku: 2618
Zakaznik: Obecni Gfad Stratov , €.p. 90, 289 22 Lysa nad Labem
Datum odbéru: 26.8.2014 10:10
Misto odbéru: OU - Stratov 90 - kuchyiika
Poznamka: zdroj - S1
Odebral: Dolanska Hana, UKKV
Datum pfijmu: 26.8.2014 11:00
Datum analyzy: 26.8.2014 - 27.8.2014

Analyzovany vzorek vody nevyhovuje vyhladce MZd. €. 252/2004 Sb. v platném znéni v hodnocenych parametrech:
dusiénany (81,4 mg/l)

Datum vystaveni: 28.8.2014
Za spravnost posouzeni odpovida Lenka Koudelova, vedouci OLK Karany
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