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PRAZSKE VODOVODY A KANALIZACE, A.S. - UTVAR KONTROLY KVALITY VODY (UKKV), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10
ODDELENi LABORATORNI KONTROLY KARANY (OLK Karany), HLAVNI 22, 250 75 KARANY - pracovisté UV Sojovice
tel.: 326 990 884, fax: 326 990 805

UKKV (ZKUSEBNi LABORATOR &. 1247) JE AKREDITOVAN CESKYM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

PODLE CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Protokol o zkousce ¢. 845/2016

Druh vzorku: Pitna voda

Pocet stran protokolu: 2
Cislo vzorku: 845

Zakaznik: Bare$ Michal
Polesi 52, Rynoltice, 463 53 Krizany
Datum odbéru: 14.3.2016 10:20
Misto odbéru:  Vydejni automat - Stratov
Odebral: Pekarkova Sarka, UKKV
Datum pfijmu: 14.3.2016 13:00
Datum analyzy: 14.3.2016 - 18.3.2016

Odbér tohoto vzorku je soucasti akreditované zkusebni €innosti laboratofe.
Odbér vzorku je proveden Oddélenim laboratorni kontroly Karany podle SOP ¢. OV-1 vyjma kap. 6.2az6.4a
dle standardniho planu vzorkovani DSPK:B.12.2.

* _ takto oznadené parametry a ¢innosti nejsou predmeétem akreditace.

L - Pouzité zkratky a hygienické limity odpovidaji zkratkam a hygienickym limitim uvedenym ve vyhlasce MZd. €. 252/2004
Sb. v platném znéni (Pfiloha &. 1).

Legenda zkratek: NMH...nejvy$8i mezni hodnota, MH...mezni hodnota, DH...doporugena hodnota

Symbol < vyjadfuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti.

Vysveétlivky:

L2 - zkougka je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Karany, Hlavni 22, 250 75 Karany, pracovisté UV Sojovice
Nejistota méfeni je kombinovana rozifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2, coz odpovida hladiné spolehlivosti 95 %).
Nejistota mé&feni nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky men&i neZ mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelne.
U mikrobiologickych zkousek se jedna o nejistotu metody stanovenou v souladu s CSN ISO 29201, bez zahrnuti nizkych poctu.

Vysledky zkousek se vztahuji ke zkousenému vzorku. Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely bez pisemného
souhlasu UKKV.

Datum vystaveni: 21.3.2016
Za spravnost protokolu odpovida Lenka Kouzvé, vedouci OLK ?érany
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Protokol o zkousce ¢. 845/2016 OLK Karany

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistota L L L| Stanovena
méfeni NMH MH DH hodnota
Escherichia coli KTJ/100ml | SOP &. MB-I-13 L2 0 0
koliformni bakterie KTJ/100ml | SOP ¢&. MB-I-13 L2 0 0
poéty kolonii pfi 22°C KTJ/ml SOP ¢&. MB-I-10 L2 200 200 0
poctty kolonii pfi 36°C KTJ/ml SOP &. MB-1-9 L2 40 40 1

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Poéty kolonii pfi 22 °C je "Bez abnormalnich zmén". Limit uvedeny v tabulce
vysledki (200 KTJ/ml) odpovida doporucené hodnoté. Pokud nelze pro maly pocet vzorku v zasobovane oblasti urcit,

zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml.

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Pocty kolonii pfi 36 °C je "Bez abnormalnich zmén". Limit uvedeny v tabulce
vysledkl (40 KTJ/ml) odpovida doporugené hodnoté. Pokud nelze pro maly pocet vzorkl v zasobované oblasti urcit,

zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml.

Pouzité metody

SOP & MB-I-13 CSN EN ISO 9308-1:2015
SOP &. MB-1-10 CSN EN IS0 6222
SOP &. MB-1-9 CSN EN 1SO 6222

Zakaznikim, ktefi se odvolavaji na éinnost UKKV, ktera je pfedmétem akreditace, doporuujeme pouZivat tento text:

"Zkoudeno v Prazskych vodovodech a kanalizacich, a.s. - tvaru kontroly kvality vody, ktery je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

podle €SN EN ISO/IEC 17025:2005 k fyzikalné-chemickému, mikrobiclogickému a biologickému zkougeni pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemni a
odpadni vody, kalli a odpadd, vody z technologickych mezistupiiti (mezioperaéni vody) a vody ke koupani véetné samostatného vzorkovani a

k rozborim provoznich chemikalii, zkusebni laborator €. 1247."

Kombinovana znacka ILAC MRA uvedena na Protokole o zkousce nesmi byt zakazniky dale pouzivana

Pfiloha: Posouzeni vysledku analyzy vzorku ¢. 845/2016
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—_— Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
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PRAZSKE VODOVODY A KANALIZACE, A.S. - UTVAR KONTROLY KVALITY VODY (UKKV), DYKOVA 3, 101 00 PRAHA 10
ODDELENi LABORATORNiI KONTROLY KARANY (OLK Karany), HLAVNI 22, 250 75 KARANY- pracovité UV Sojovice
tel.: 326 990 884, fax: 326 990 805

UKKV (ZKUSEBNI LABORATOR ¢&. 1247) JE AKREDITOVAN CESKYM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, 0.p.s.

PODLE CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Posouzeni vysledku analyzy vzorku €.845/2016

priloha Protokolu o zkousce €. 845/2016

Druh vzorku: Pitna voda
Cislo vzorku: 845
Zakaznik: Bare$ Michal , Polesi 52, Rynoltice, 463 53 Krizany
Datum odbéru: 14.3.2016 10:20
Misto odbéru:  Vydejni automat - Stratov
Odebral: Pekarkova Sarka, UKKV
Datum pfijmu:  14.3.2016 13:00
Datum analyzy: 14.3.2016 - 18.3.2016

Analyzovany vzorek vody vyhovuje vyhlasce MZd. ¢. 252/2004 Sb. v platném znéni ve vSech hodnocenych parametrech.

Datum vystaveni: 21.3.2016
Za spravnost posouzeni odpovida Lenka Koudelova, vedouci OLK Karany
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