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Prazské vodovody a kanalizace, a.s. - Gtvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10
Oddéleni laboratorni kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111
UKKV (zkugebni laboratof &. 1247) je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Posouzeni vysledku analyzy vzorku €. 3809/2019
piiloha Protokolu o zkougce &.3809/2019

Druh vzorku: Pitna voda

Cislo vzorku: 3809
Zakaznik: Obec Stratov

¢.p. 90, 289 22 Lysa nad Labem
Datum odbéru: 21.5.2019 11:15
Misto odbéru: OU - Stratov 90 , 289 22 Lysa n.L., odbér z kohoutku - kuchyrika
Poznamka: Stratov &. 90, Obecni Gfad, pfizemi, zazemi - kuchyrika, vrt: S1
Odebral: Pochman Ondfej, UKKV
Datum prijmu: 21.5.2019 12:45
Datum analyzy: 21.5.2019 - 14.6.2019

Analyzovany vzorek vody nevyhovuje vyhladce MZd. €. 252/2004 Sb. v platnem znéni v hodnocenych parametrech:
chloridy (156 mg/l), konduktivita (153 mS/m), poéty kolonii pfi 22°C (240 KTJ/ml), pocty kolonii pfi 36°C (79 KTJ/ml)

Ve vzorku byly zjistény zvy$ené poéty kolonii pfi 22 °C pfekra¢ujici doporuenou hodnotu (200 KTJ/ml).

Ve vzorku byly zjistény zvy$ené poéty kolonii pfi 36 °C pfekracujici doporu¢enou hodnotu (40 KTJ/ml).

Viysledek stanoveni po&tl kolonii pfi 22 °C a po&tl kolonii pfi 36 °C nelze u analyzovaného vzorku posoudit jednoznacné -
musi byt zhodnocen podle stanoveného hygienického limitu (mezni hodnoty) "Bez abnormalnich zmén".
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